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ANNEXE 1, APPENDICE 2 DE L’ATP

Communication de l’Allemagne

Proposition d’amendement à l’annexe 1, appendice 2, précision

Motifs:

Le groupe frigorifique des nouvelles caisses isothermes est conçu pour une température de 30 °C.

Pour l’instant, la disposition pertinente prévoit simplement que, pour l’épreuve de refroidissement, les paramètres correspondant à la classe considérée doivent être atteints dans un délai maximum de 6 heures pour une température extérieure d’au moins 15 °C. Or, le pouvoir frigorifique d’un groupe frigorifique est influencé par la température extérieure. Il en résulte que pour des températures extérieures différentes, un même engin frigorifique donnera des résultats différents.

Proposition d’amendement:

Amendement à l’annexe 1, appendice 2, paragraphe 49 b):
… lorsque la température extérieure n’est pas inférieure à +30 °C, la température intérieure…

Ajouter à l’annexe 1, appendice 2, paragraphe 49 b), avant la dernière phrase:
… Si les températures extérieures sont plus basses, les délais de refroidissement indiqués aux annexes 4 A et B s’appliquent…

Ajouter:

Annexe 4, A: Diagramme

Annexe 4, B: Tableau

Indications concernant le diagramme
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Température en °C
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Sans objet en français

Indications concernant le tableau

Température en °C

Temps en minutes

Sans objet en français.
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Proposition d’amendement à l’annexe 1, appendice 2, paragraphe 49 b)

Définition de modes opératoires et dispositifs uniformes pour l’essai périodique des engins frigorifiques

Motifs:

Comme il n’est prévu ni de modes opératoires uniformes ni de prescriptions uniformes concernant les dispositifs d’essai, on ne saurait garantir que tous les essais s’effectuent dans les mêmes conditions. Il est encore un autre objectif à satisfaire: la comparabilité des résultats. Pour garantir que les essais sont menés correctement, les éléments cruciaux sont les suivants: des détecteurs de température extérieurs pourvus de dispositifs de mesure extérieurs; le positionnement des détecteurs de température; la précision des détecteurs de température; le nombre de détecteurs de température et la bonne organisation de l’essai de refroidissement.

L’accord ATP doit tenir compte de ces aspects pour garantir à la fois une qualité constante des essais et la qualité du véhicule considéré, que ce soit pour les autorités ou pour le propriétaire, et pour qu’au final la sécurité du consommateur soit assurée. 

Amendement proposé:

Annexe 1, appendice 2, paragraphe 49 b)

i)
On vérifie que, lorsque la température extérieure n’est pas inférieure à +15 °C, la température intérieure de l’engin vide de tout chargement peut être amenée:

−
pour les classes A, B ou C, à la température minimale de la classe de l’engin prévue à la présente annexe;

−
pour les classes D, E ou F, à la température minimale de la classe de l’engin prévue à la présente annexe.

ii)
Pour mesurer la température obtenue dans chaque cas à l’intérieur de la caisse isotherme, deux détecteurs de température sont placés à l’intérieur de celle-ci, chacun en un point déterminé. Le premier est placé au centre de la caisse, 100 mm environ au-dessus du plancher, et le second au point le plus éloigné de l’entrée d’air du groupe frigorifique, là encore 100 mm environ au-dessus du plancher. La température extérieure est mesurée à l’aide d’un détecteur de température placé au point le plus froid de l’entrée du condenseur. 

iii)
La température doit être mesurée à l’aide de systèmes de mesure étalonnés, d’un degré de précision de ±0,3 K.
Toutes les températures doivent être relevées de manière continue et automatique, toutes les 5 minutes. Avant le début du processus de refroidissement, on s’assure que l’engin isotherme n’a pas été refroidi préalablement, c’est-à-dire que la température de ses parois est supérieure à +15 °C, de sorte qu’une température minimale supérieure à +15 °C à l’intérieur est garantie.

iv)
Si les résultats des essais sont positifs, l’engin pourra être maintenu en service pour une nouvelle période n’excédant pas trois ans en tant qu’engin frigorifique appartenant à sa classe d’origine.

Proposition d’amendement à l’annexe 1, appendice 2, précision

Propositions et motifs


a)
Remplacer °C par K:


En technique, il est de pratique courante, depuis des années, d’exprimer les températures en °C et les écarts de température en K. Jusqu’à présent, il n’en a pas été tenu compte dans l’ATP et cela est à l’origine de malentendus.


b)
Adopter la notation du type: «20,0 °C ± 0,5 °C» en lieu et place de «20 °C ± 0,5 °C»:


La mention «20 °C» peut s’interpréter comme désignant toute valeur comprise entre 19,5 °C et 20,4 °C. Avec une tolérance convenue de ±0,5 °C, cela irait jusqu’à des valeurs mesurées comprises entre 19,1 °C et 20,9 °C. Pour des résultats exprimés avec le degré de précision requis, des valeurs comprises entre 19 °C et 21 °C seraient possibles.

Amendement proposé:

	Annexe 1, appendice 2
	Ancien
	Nouveau

	(6)
	±0,3 °C

±1 °C

0,2 °C
	±0,3 K

±1,0 K

0,2 K

	(8)
	±0,5 °C

25 °C ± 2 °C

20 °C ± 0,5 °C

+20 °C
	±05 K
25,0 °C ± 2,0 K
20,0 °C ± 0,5 K
+20,0 °C

	(9)
	25 °C

±2 °C
	25,0 °C

±2,0 K

	(10)
	0 °C

+10 °C

2 °C
	0,0 °C

+10,0 °C

2,0 K

	(13)
	2 °C
	2,0 K

	(18)
	±0,5 °C

25 °C ± 2 °C

20 °C ± 5 °C

20 °C
	±0,5 K
25,0 °C ± 2,0 K
20,0 °C ± 0,5 K
20,0 °C

	(20)
	3 °C

2 °C
	3,0 K
2,0 K

	(23)
	2 °C
	2,0 K

	(32)
	30 °C ± 0,5 °C

25 °C ± 2 °C
	30,0 °C ± 0,5 K
25,0 °C ± 2,0 K

	(34a)
	30 °C
	30,0 °C

	(34b)
	30 °C
	30,0 °C

	(34c)

(34c)
	30 °C

2 °C
	30,0 °C

2,0 °C

	(38)
	30 °C
	30,0 °C

	(49)
	30 °C

15 °C

15 °C
	30,0 °C

15,0 °C

15,0 °C

	(55)
	30 °C ± 0,5 K
	30,0 °C ± 0,5 K


Proposition d’amendement à l’annexe 1, appendice 2, paragraphe 54, instruments de mesure à utiliser

Motifs:

Ce paragraphe traite non seulement des instruments de mesure de la puissance frigorifique mais aussi des aspects concernant la précision et les marges de tolérance. Or, certains éléments concernant la précision font défaut et certaines informations, dépassées, ne reflètent pas l’état actuel de la technique.

Amendement proposé:

Alinéa relatif aux instruments de mesure à utiliser et à la précision

La puissance frigorifique est déterminée avec un degré de précision de ± 5 %. Le débit de fluide frigorigène sera déterminé avec une précision de ± 1 % (antérieurement ± 5 %).
Ajouter:

a)
La précision du système de mesure de la température détecteur de température est de ± 0,2 K ± 0,1 K.

b)
La consommation d’énergie électrique et de combustible est déterminée avec une précision de ± 0,5 %.


c)
La vitesse de rotation est mesurée avec une précision de ± 1%.


d) 
--

e) 
La consommation d’énergie électrique est déterminée avec une précision
de ± 0,5 %.

-----
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